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»PE100 Polietilén (alapanyag: Hostalen CRP100 Black) ivéviz
nyomaocs6”  elnevezésii ivoviz nyomocsovekbdl —felépitett
ivovizrendszerek fertotlenitése

A kozegészségligyi szempontu gyartdi tajékoztatét, valamint a tisztitasi és fertStlenitési utasitast
(beleértve az alkalmas fert6tlenitdszer megnevezését is) a gyarténak, forgalmazoénak, illetve a
tovabbforgalmazonak a vasarl6 tudomasara kell hozni.

A termék tisztitasa/fertétlenitése sordn haszndlt vegyszerekre vonatkozoan az 5/2023. (1. 12.) Korm.
rendeletben, illetve a 38/2003. (VIL.7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben és 316/2013. (VIIL
28.) Korm. rendeletben leirtak a mérvadoak.

Az 0j épitésii csGvezetékek létesitésének utolsd fazisa a tisztitas-nyomasprobazas-fertdtlenites.
Ezen lépésekkel kapcsolatos el6irasokat a magyar nyelven is elérhetdé MSZ EN 805:2000
szabvény tartalmazza.

1. Tisztitas

A csOvezetékrendszer tisztitasara tobb modszer all rendelkezésre:

o 4toblités

o mechanikai tisztitas (pl. csdgorénnyel)
Az alkalmazandd moddszerrdl a csévezeték szennyezettségének, anyaganak stb. fliggvényében
kell donteni.

Figyelem! A csOvezeték tisztitdsdhoz és az ezt kdvetd valamennyi tovabbi technoldgiai
lépéshez ivdvizet kell hasznélni.
2. Nyomasproba

A megfelelen tisztitott csérendszert a fent emlitett szabvany, valamint a tervezd és az
lizemeltetd altal eldirt médon nyomasprobanak kell alavetni.

Figyelem! A nyomaspréba mikéntje nagymértékben fligg a csérendszer alapanyagatdl.

Amennyiben a nyomdsprdba sikertelen és a csérendszeren javitast kell végezni, az ujabb
nyomdsprdba eldtt a vezetéket ismételten 4t kell Sbliteni.




3. Fertotlenités

3.1.

3.2

Uj csérendszer vagy csészakasz esetén:

* A sikeres nyomdsproba utén a rendszert iizemi nyomason kell hagyni legalabb egy

napig, majd mikrobioldgiai vizsgalatokhoz mintét kell venni az iizemeltetd altal
meghatdrozott mddszerrel.

Az lizemeltetdm szakembere (kémikus/biologus) és/vagy a kozegészségiigyi
ellenér a mikrobioldgiai vizsgalat eredménye alapjan hatdrozza meg, hogy sziikség
van-e fert6tlenitésre és ha igen milyen fertotlenit6szerrel, milyen idStartamban és
milyen egyéb feltételekkel.

Az elkésziilt, emberi fogyasztasra szant vizet (ivévizet) szallitdé (kozmd, illetve
tagabb értelemben véve a nagy méreti elosztd, épiileten  kiviili)
csOvezetékrendszereket a hasznélatba vétel elbtt tisztitani, nyomas probazni és
sziikség esetén fertStleniteni kell.

A vezeték hasznélata soran fellépd véletlen fert6z6dés utdn ugyancsak fert6tleniteni
kell a rendszert.

A fert6tlenités célja, hogy a vezetékbe taplalt ivéviz mindsége a fogyaszté vizvételi
helyén (csaptelep) is megfeleljen Az ivéviz minbségi kovetelményeirél és az
ellendrzés rendjérdl sz6l6 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet kévetelményeinek.

Figyelem! Nem keverend$ 6ssze az 0j épitésli, valamint az esetlegesen (torés,
atépités stb. miatt) fertéz6dott csérendszer hasznalatba vétel eldtti, egyszeri
fert6tlenitése az ivoviznek a vizmiivek altal folyamatosan adagolt ferttlenitdszeres
kezelésével.

Fert6tlenités utén a csérendszert le kell iiriteni, vigyazva arra, hogy a
fert6tlenitszeres viz artalmatlanitds utdn keriiljon a csatornba vagy a
természetbe.

A fertStlenités utdn a csOrendszert ismételten 4t kell 6bliteni, majd ivévizzel
feltdlteni és lizemi nyomadson tartani a szakember 4ltal eldirt ideig. Az el6irt
id8tartam utdn a csdvezetékbdl vizmintat kell venni és ismételten mikrobiolégiai
vizsgélat ala kell vetni. Negativ vizsgalati eredmény esetén az 0j csdszakaszt Gssze
kell nyitni a meglévd vezetékrendszerrel és/vagy 6nélld egységként hasznélatba
lehet venni.

Pozitiv eredmény esetén a fertStlenitést meg kell ismételni.

Uzemel6 cs6rendszer esetén:

Amennyiben cs6torés, rakotés, javitas miatt a csdrendszer mikrobioldgiai fertdzést szenved,
a meghatérozott, veszélyeztetett csévezetékszakaszt a teljes rendszerrdl le kell valasztani
majd a levalasztott szakaszon a 3.1 pont alatti eljarast kell lefolytatni.

A fert6tlenités alapjaival az MSZ EN 805 szabvany 12.pontja foglalkozik. A valaszthatd
fert6tlenitd szereket a szabvany A mellékletének A28-as pontja sorolja fel az A3 tdblazatban
(1. tablazat).
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Részlet a szabvanybol:
Valamennyi felsorolt ferttlenitészer raktarozasa, kezelése €s hasznélata veszélyes lehet. A
gyartd utasitasait be kell tartani.

1. tablazat: Vizelosztorendszerek fertotlenitésére javasolt vegyszerek részletezése

Fertdtlenitdszer (oldatban) Javasolt legnagyobb Semlegesitd hatdanyag
koncentréci6
mg/l

Klérgaz (Cly) 50 (klérban) Kén-dioxid (SO2)
Natrium-tioszulfat
(Na2S,03)

Natrium-hipoklorit (NaClO) | 50 (klérban) Kén-dioxid (SO2)
. Natrium-tioszulfat
(Na2S»203)

Kalium-hipoklorit[Ca(ClO)2] | 50 (klérban) Kén-dioxid (SO2)
Natrium-tioszulfat
(Naz2S,03)

Kalium-permanganat 50 (kalium-permanganatban) | Kén-dioxid (SOz)
(KMnOy) Natrium-tioszulfat
(Naz2S203)
Vas-szulfat (FeSO4)

Hidrogén-peroxid (H202) 150 (hidrogén-peroxidban) | Natrium-tioszulfat
(Na2S,053)
Natrium-szulfit (Na2S03)
Kalcium-szulfit (CaSO3)

Klor-dioxid (Cl102) 50 (klérban) Natrium-tioszulfat
(NaS203)

Figyelem! Az ivoviz cs6vezetékek fertStlenitésére csak olyan fert6tlenitészerek
hasznalhatok fel, amelyeket a Nemzeti Népegészségligyi €s Gyogyszerészeti Kozpont, illetve
a Kormanyhivatal erre a célra nyilvantartasba vett.

A milanyag cs6vezeték rendszerekhez a fertStlenitészer kivélasztdsdhoz figyelembe kell
venni az MSZ EN 805 Vizellatds. Az épiileten kiviil 1évé rendszerek és elemek
kovetelményei jelzetli és cimili eurdpai szabvany ajanlasat. Az MSZ EN 805-ben nem
listazott ferttlenitdszer a mianyag csévezetékekhez nem hasznéalhato.

A csovezetékekre alkalmazott fert6tlenitési eljaras tervezése soran célszert figyelembe venni
az MSZ 15286 Ivovizellatas. Csovezetékek tisztitasa és fertétlenitése cimii magyar
szabvanyt is.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VAJDA
SANDOR (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.25. 10.20.53

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VAJDA SANDOR
Sziiletési hely: VASAROSNAMENY
Szlletési datum: 1963.07.24.

Anyja neve: KISS MARIA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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